
Ø800

Ø
25

0

Ø
30

0

Ø
25

0
Q Q

Ø
16

0

Ø
25

0

Ø
30

0

Ø
25

0

OBRA DE 
CAPTACIÓ

BOMBAMENT DE
CAPÇALERA

REIXA DE
DESBAST

CAMBRA DE
MESCLA

CAMBRA DE
FLOCULACIÓ

PAX

CLOR

FILTRES 
DE SORRA

FILTRES 
DE SORRA

Ø500

Ø125
A EDAR

DIPÒSIT DE PURGUES 
I RENTATS

Ø90

Ø
40

0
Q

Q
Q
Q

Q

IMPULSIÓ N.1 - ORÍS
IMPULSIÓ N.2 - VOLTREGANÈS
IMPULSIÓ N.3 - TORELLÓ SUD
IMPULSIÓ N.4 - TORELLÓ NORD

CLOR

SALA DE
BOMBES

DIPÒSIT
D'AIGUA

Calderi 
antiariet

200 l 3.000 l 2.000 l 2.000 l

DECANTADOR
LAMEL·LAR

FILTRE
DE FINS

40 m³ 96 m³

165 m³

Ø400

Ø400

Ø400

SOBREIXIDOR
Ø400

Ø400

Ø100
Ø400
Ø350

Línia d'aigua

Línia de purgues i rentats

Línia de reactius

Línia d'aire comprimit

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

ESQUEMES DE PROCÉS
General planta

E.1

PL-190

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



Línia de reactius

Línia de purgues i rentats

Línia de buidat i recollida 

DESCÀRREGA CAMIONS

DOSIFICACIÓ POSTCLORACIÓ

DOSIFICACIÓ PRECLORACIÓ

EMMAGATZEMATGE 
I DOSIFICACIÓ 

DE CLOR

Q

Q

A EDAR
Ø125

DESCÀRREGA
DE CLOR

DESAIGUA PROCEDENT
DELS FILTRES DE SORRA

Ø500

DOSIFICACIÓ DE PAX

DESCÀRREGA CAMIONS

10 m³ 12 m³

Q

DIPÒSIT DE PURGUES 
I RENTATS

DESCÀRREGA
DE PAX

EMMAGATZEMATGE 
I DOSIFICACIÓ 

DE PAX

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

ESQUEMES DE PROCÉS
Productes químics

E.2

PL-191

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



Ø800

OBRA DE 
CAPTACIÓ

BOMBAMENT DE
CAPÇALERA

REIXA DE
DESBAST

CAMBRA DE
MESCLA

CAMBRA DE
FLOCULACIÓ

FILTRES 
DE SORRA

FILTRES 
DE SORRA

Q
Q
Q

Q

IMPULSIÓ N.1 - ORÍS
IMPULSIÓ N.2 - VOLTREGANÈS
IMPULSIÓ N.3 - TORELLÓ SUD
IMPULSIÓ N.4 - TORELLÓ NORD

SALA DE
BOMBES

DIPÒSIT
D'AIGUA

Calderi 
antiariet

200 l 3.000 l 2.000 l 2.000 l

DECANTADOR
LAMEL·LAR

FILTRE
DE FINS

SOBREIXIDOR

Ø400

Ø100
Ø400
Ø350

505,258
505,308

505,207
505,257 505,07

504,947
504,999

504,70

504,800
504,800

598,55
598,935

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

PL-191

E.3ESQUEMES DE PROCÉS
Línia piezomètrica

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



SUBSTRAT RESISTENT

5,
00

14
,0

0
2,

20

TERRENY NATURAL

SUBSTRAT RESISTENT SUBSTRAT RESISTENT

SUBSTRAT RESISTENT

TERRENY NATURAL

0,5%0,5%

499,66

499,70

499,70

499,71

499,91

499,91
499,91

499,91

499,91

499,64

499,64

499,50

499,71

1%

499,68

499,68

499,91

499,91

1%

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:

F.0

PL-210

E:  1/250
5 m1 m

SETEMBRE 2012

PLANTA
INFERIOR

A'

B

B'

C

C'

A

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Emplaçament

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



5,00

495.50

495.65

5,80

1,
90

0,
20

0,
40

0,
40

3,
70

0,
40

1,
10

0,
40

0,45 1,35
0,40

1,80 3,20
0,40

0,
40

3,
70

0,
40

0,20 0,40 3,80 0,40 0,80 0,40 0,20

3,80 1,60

4,
50

1,
50

4,
50

0,
40

3,
70

0,
40

0,
85

1,
00

1,
00

0,
60

0,
25

499.55

BOMBAMENT DE CAPÇALERA

Emparrillat d'acer
galvanitzat en calent

0,95 0,85

Barana de protecció
d'alumini anoditzat h=1.10

492.53

495.50

495.65

5,80

4,
50

4,
50

1,
50

0,40 3,80 0,40 0,80 0,40

0,
90

0,
20

0,
40

0,
20

0,
40

3,
70

0,
40

0,
20

1,00 5,80

0,20 0,40
5,00 0,40 0,20

Graons de
polipropilè

Mur de formigó HA-30
encofrat a doble cara

Tub de formigó
armat DN600

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

E:  1/100
2 m

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:

F.1

PL-211

SETEMBRE 2012

PLANTA INFERIOR PLANTA SUPERIOR

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Definició geomètrica

Plantes

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



495,50
495,65

2,
97

4,
05

6,
72

499,50

0,20
0,40 3,70

0,40 0,20

Micropilot ø 180mm

Tub de formigó ø800

4,90

3,
17

4,
45

Llosa de fonamentació
de 50cm de cantell

0,
10

0,
50

2,
57

0,
40

0,
15

3,
60

0,
30

1,
10

Barana de protecció
d'alumini anoditzat h=1,10m

Graons de polipropilè

Mur perimetral
de 40cm de gruix

499,50

7,
42

0,
05

Emparrillat d'acer
galvanitzat en calent

Micropilot ø 180mm

492,53

0,20 0,40
3,70 0,40 0,20

Graons de
polipropilè

Perfil HEA-100
d'acer inox AISI-316L

4,90

0,
10

0,
50

6,
72

0,
30

Llosa de fonamentació
de 50cm de cantell

5,
10

1,
90

499,55

503,42

505,00

506,50

3,
47

3,
48

6,
95

1,
10

Barana de protecció
d'alumini anoditzat h=1,10m

0,
05499,55 499,50

492,53

495,506,
72

0,
30

0,35
0,05

1,80 3,20 0,40

0,80

2,
97

0,
15

Mur perimetral
de 40cm de gruix

6,20

0,20 0,40 5,00 0,40 0,20

0,
10

0,
50

7,
02

Micropilot ø 180mm
Llosa de fonamentació
de 50cm de cantell

Barana de protecció
d'alumini anoditzat h=1,10m

5,
00

11
,5

0
2,

42

Mur perimetral
de 40cm de gruix

6,
42

0,
30

0,20
0,25

0,25
1,50 2,80

Passamurs ø150 per a cablejat
de potència bombes i control

Passamur ø200 entrada
tub buidat arqueta de fons

BOMBAMENT
DE CAPÇALERA

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

E:  1/100
2 m

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:

F.2

PL-212

SECCIÓ C-C'SECCIÓ A-A'

SETEMBRE 2012

B

B'

A A'

C

C'

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Definició geomètrica

Seccions

SECCIÓ B-B'

PERFIL NATURAL TERRENY

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



Comporta
manual 800x800

Reixa filtrant automàtica

Contenidor

Col·lectors impulsió acer
inox. AISI-316L ø 250

Vàlvula papallona

Comporta
manual 1000x1000

Sobreeixidor DN300
d'acer inox. AISI-316L

Filtre d'escala

Contenidor

Cargol transportador, amb tub vertical de PVC 
de Ø250 mm fins a contenidor

Comporta
manual 800x800

Bomba submergible SULZER
amb pedestal i tub guia

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

E:  1/100
2 m

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:

PL-213

F.3SETEMBRE 2012BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Equips
Plantes

PLANTA SUPERIORPLANTA INFERIOR

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



Reixa filtrant automàtica

Contenidor Comporta
manual 800x800

Bomba submergible SULZER
amb pedestal i tub guia

Cabalímetre DN-250
tipus PROMAG50

Suports d'acer galvanitzats
en calent

Filtre d'escala

Col·lectors impulsió acer
inox. AISI-316L ø250

Sobreeixidor DN300
d'acer inox. AISI-316L

Comporta
manual 1000x1000

Comporta
manual 800x800

Reixa filtrant automàtica

Pedestal
de fosa

Tub guia

Suports d'acer galbanitzats
en calent

Col·lectors impulsió acer
inox. AISI-316L ø250

Cabalímetre DN-250
tipus PROMAG50

Agitados d'eix vertical tipus
SABRE amb hèlix de ø1000mm

de la casa MILTON-ROY

Sobreeixidor DN300
d'acer inox. AISI-316L

Passamur d'acer inox. AISI-316L DN300 amb valona
a cada extrem, per a brida boja d'alumini DIN-2462

Comporta
manual 1000x1000

Cargol transportador

Filtre d'escala autonetejant de la
casa ESTRUAGUA de 2mm de pas

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

E:  1/100
2 m

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:

PL-214

F.4SETEMBRE 2012BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Equips

Seccions

SECCIÓ C-C'SECCIÓ A-A' SECCIÓ B-B'

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



MICROPILOT ø 180mm 
(Tuberia de ø 88,9x7mm de gruix)
Placa 20x20x2cm

4,
90

0,
40

2,
05

2,
05

0,
40

0,40 1,80 1,80 1,80
0,40

6,20

LLOSA DE FONAMENT INCLINADA (de 50cm de cantell )
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
# Armat superior ø 16 a 20cm
# Armat inferior ø 16 a 20cm

492.53

Arm sup. ø 16 a 20cm

Arm inf. ø 16 a 20cmA
rm

 s
up

. ø
 1

6 
a 

20
cm

A
rm

 in
f. 

ø 
16

 a
 2

0c
m

MICROPILOT ø 180mm 
(Tuberia de ø 88,9x7mm de gruix)
Placa 20x20x2cm

4,
90

0,
40

2,
05

2,
05

0,
40

0,40 1,80 1,80 1,80
0,40

6,20

LLOSA DE FONAMENT INCLINADA (de 50cm de cantell )
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
# Armat superior ø 16 a 20cm
# Armat inferior ø 16 a 20cm

492.53

MICROPILOT de ø 180mm
Tub TM-80 (ø 88,9x7mm)
Beurada de ciment 42,5-SR (dosificació mínima 800kg/m3)

ARMAT INFERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA

0,
15

HM-20/P/20/IIa

0,
05

ARMAT SUPERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

PLACA SOLDADA 200x200x20mm
(forat de ø 91-92mm)

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

0,
05

0,
10

0,
50

CREUETA de 25x35cm
4 ø 10 + Estreps ø 10 cada 8cm

LLOSA DE FORMIGÓ de 50cm de cantell

5,80

1,
50

3,
50

1,
90

0,
20

0,
40

0,25
0,15

0,80
0,15

0,25

4,20 1,60

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

Formació obertura ø
al mur

0,
40

3,
70

0,
40

0,40 5,00 0,40

4,
50

6,
00

492.53

495.50

5,80

1,
50

4,
50

0,
40

3,
70

0,
40

0,40 5,00 0,40

4,20 1,60

6,
00

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

LLOSA sostre de 40cm de cantell
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb 
# Armat superior ø 12 a 15cm
# Armat inferior ø 12 a 15cm495.50

492.53

HEA-100

HEA-100

5,80

1,
50

6,
00

2 PLATINES 200X200

4,
50

0,
40

1,
30

0,
10

0,
90

0,
10

1,
30

0,
40

0,40
1,80 3,60

3,
50

1,
90

0,
20

0,
40

0,25
0,15

0,80
0,15

0,25

4,20 1,60

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

LLOSA sostre de 30cm de cantell
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb 
# Armat superior ø 10 a 20cm
# Armat inferior ø 10 a 20cm

499.55

JÀSSERA DE FORMIGÓ ARMAT
30X30 (veure detall)

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1

PLÀNOL NÚM.:

120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

E:  1/100
2 m

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

PL-215

F.5

PLANTA PILOTATGES LLOSA FONAMENT

LLOSA SOSTREPLANTA MUR (NIVELL INFERIOR) PLANTA MUR (NIVELL MIG)

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Estructura

Planta fonaments, murs i llosa superior

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)
DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm. ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)

ø 16 a 15 cm.

(armat d'arrencada)

r= 45mm r= 45mm

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

0,
10

0,
50

1,
00

0,
20

0,
20

0,
15

0,20 0,40

LLOSA DE FORMIGÓ de 50cm de cantell

ARMAT SUPERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CREUETA de 25x35cm
4 ø 10 + Estreps ø 10 cada 8cm

PLACA SOLDADA 200x200x20mm
(forat de ø 91-92mm)

HA-30/B/20/IV+Qb

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)
(armat d'arrencada)

1,
00

0,40 3,70 0,40

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)
(armat d'arrencada)

DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

MICROPILOT de ø 180mm
Tub TM-80 (ø 88,9x7mm)
Beurada de ciment 42,5-SR

0,20

ø 16 a 15 cm.

ARMAT INFERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA
HM-20/P/20/IIa

492.53492.53

0,40 2,05 2,05 0,40
ARMAT INFERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA
HM-20/P/20/IIaMICROPILOT de ø 180mm

Tub TM-80 (ø 88,9x7mm)
Beurada de ciment 42,5-SR

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)
(armat d'arrencada)

ø 16 a 15 cm.

6,
72

0,
30

r= 45mmr= 45mm

0,20

0,
15

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

Formació de mitja canya
amb morter impermeable
acabat pintat amb resines epoxi

Formació de mitja canya
amb morter impermeable

acabat pintat amb resines epoxi

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

LLOSA de 30cm de cantell
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
Armat superior # ø 12 cada 15cm  
Armat interior # ø 12 cada 15cm.

0,
30

0,40 3,70 0,40

499.55 499.55

REPLE COMPACTAT REPLE COMPACTAT

6,
72

0,
30

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)JUNTA  DE FORMIGONAT

(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

r= 45mmr= 45mm

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

0,20
0,20

0,30

0,
20

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

r= 45mm r= 45mm

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

Formació de mitja canya
amb morter impermeable
acabat pintat amb resines epoxi

Formació de mitja canya
amb morter impermeable

acabat pintat amb resines epoxi

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ESQUEMA D'ARMATS HORITZ.
A LES CANTONADES

0,
40

0,30

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

0,
30

0,
30

0,
30

ø 16 a 15 cm.

0,30
0,30

r= 45mm

r= 45mm

0,40

DETALL SECCIÓ CANTONADA MUR
(Armat de reforç a la cantonada)

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1
120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

PLÀNOL NÚM.:

F.6

PL-216

E:  1/25
0.50 m

A

A

Secció A1

Secció A2

B

B
SECCIÓ A2

SECCIÓ A1

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Estructura

Detalls secció A

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)
DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm. ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)

ø 16 a 15 cm.

(armat d'arrencada)

r= 45mm r= 45mm

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

0,
10

0,
50

1,
00

0,
20

0,
20

0,
15

0,20 0,40

LLOSA DE FORMIGÓ de 50cm de cantell

ARMAT SUPERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CREUETA de 25x35cm
4 ø 10 + Estreps ø 10 cada 8cm

PLACA SOLDADA 200x200x20mm
(forat de ø 91-92mm)

HA-30/B/20/IV+Qb

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)
(armat d'arrencada)

1,
00

0,40 3,70 0,40

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)
(armat d'arrencada)

DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

MICROPILOT de ø 180mm
Tub TM-80 (ø 88,9x7mm)
Beurada de ciment 42,5-SR

0,20

ø 16 a 15 cm.

ARMAT INFERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA
HM-20/P/20/IIa

492.53492.53

0,40 2,05 2,05 0,40
ARMAT INFERIOR DE LA LLOSA
# ø 16 cada 20cm.

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA
HM-20/P/20/IIaMICROPILOT de ø 180mm

Tub TM-80 (ø 88,9x7mm)
Beurada de ciment 42,5-SR

ø 16 a 25 cm. (L=100cm)
(armat d'arrencada)

ø 16 a 15 cm.

6,
72

0,
30

r= 45mmr= 45mm

0,20

0,
15

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

0,40 1,50

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

Formació de mitja canya
amb morter impermeable
acabat pintat amb resines epoxi

Formació de mitja canya
amb morter impermeable

acabat pintat amb resines epoxi

Elements superficials:
lloses, forjats, sabates,
lloses de fonaments, etc.

Murs

Element

DISPOSICIÓ DE SEPARADORS
-Segons Art. 69.8.2 EHE

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Separació entre graelles 100 cm

50ø /100 cm

50ø / 50 cm

50ø / 50 cm

Distància màxima

Es col·locaran com a mínim tres planos de separadors per tram de
biga, i una per tram en el cas dels suports.

A L' ARRENCADA DE PILARS I MURS
lb LONGITUD D' ENCAVALLAMENT

30 cm

45 cm

50 cm

65 cm

100 cm

lbDIAMETRE

ø 12

ø 14

ø 16

ø 20

ø 25A
ce

r B
 5

00
 S

-Segons Art. 66 de l'EHE

Fo
rm

ig
ó 

fy
k 

30
 N

/m
m

2

Pond.
Coef. Formigó Tamany

Màx. Arid Control
Nivell Coef.

Pond. Tipos

Normal20 mm.c = 1.50 s = 1.15 B 500 S

Control
Nivell

Estadístic

FORMIGÓ
CONTROL CONTROL CARACT.CARACTERÍSTIQUES

ACER

HA-30/B/20/IV+Qb

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS ADAPTAT A LA INSTRUCCIÓ EHE-08-CTE

Element

Fonaments

MATERIALS

Normal20 mm.c = 1.50 s = 1.15 B 500 SEstadístic HA-30/B/20/IV+Qb

-L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ...
-La col·locació de l'armat cumplirà amb les especificacions de l'article 69 de la EHE

Murs Tova
(6-9 cm.)

Tova
(6-9 cm.)

Consistència Característiques tècniques de la tuberia tipus TM-80:
 Dimensions: ø 88,9mm i 7mm de gruix
 Límit elàstic > 5.620 kg/cm2
 Resistència a ruptura > 6.900 kg/cm2
 Secció: 19,18 cm2
 Pes: 16 kg/ml
 Càrrega: 52 tones 

Micropilots amb un diàmetre nominal de 180mm i amb un
encastament mínim de 5m dins l'estat resistent del Nivell 1
El micropilot s'omplirà amb beurada de ciment 42,5-SR de
dosificació mínima 800kg/m3.

Formació de mitja canya
amb morter impermeable
acabat pintat amb resines epoxi

Formació de mitja canya
amb morter impermeable

acabat pintat amb resines epoxi

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ESQUEMA D'ARMATS HORITZ.
A LES CANTONADES

0,
40

0,30

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

0,
30

0,
30

0,
30

ø 16 a 15 cm.

0,30
0,30

r= 45mm

r= 45mm

0,40

DETALL SECCIÓ CANTONADA MUR
(Armat de reforç a la cantonada)

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1
120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

PLÀNOL NÚM.:

E:  1/25
0.50 m

F.7

PL-217

SECCIÓ B2

Secció B2

Secció B1
A B

A B

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Estructura

Detalls secció B2

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ESQUEMA D'ARMATS HORITZ.
A LES CANTONADES

0,
40

0,30

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

0,
30

0,
30

0,
30

ø 16 a 15 cm.

0,30
0,30

r= 45mm

r= 45mm

0,40

DETALL SECCIÓ CANTONADA MUR
(Armat de reforç a la cantonada)

Formació de mitja canya
amb morter impermeable
acabat pintat amb resines epoxi

Formació de mitja canya
amb morter impermeable

acabat pintat amb resines epoxi

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm. ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

0,40 3,70 0,40

499.55

REPLE COMPACTAT

6,
72

0,
30

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

r= 45mmr= 45mm

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

0,20
0,20

0,30
0,

20 REPLE COMPACTAT

r= 45mm r= 45mm

499.55

Cercol armat perimetral
(4ø12+estreps ø 6 a 20cm)LLOSA de 30cm de cantell

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
Armat superior # ø 12 cada 15cm  
Armat interior # ø 12 cada 15cm.

r= 45mm

Biga armada (40x40cm)
Arm superior 4ø12
Arm. pell 4ø10
Arm. inferior 4 ø 16 
Estreps ø 6 a 20cm

495.50

ø 12 a 15 cm.
ø 12 a 15 cm.

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ø 12 a 15 cm.

ø 12 a 15 cm.

0,
40

0,
15

0,
80

0,25 0,20 0,40

Arm superior 2ø12
Estreps ø 6 a 20cm

Arm superior 4ø12
Estreps ø 6 a 20cm

r= 45mm

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

0,40 1,50

DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

LLOSA de 40cm de cantell
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
Armat superior # ø 12 cada 15cm  
Armat interior # ø 12 cada 15cm.

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1
120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

PLÀNOL NÚM.:

E:  1/25
0.50 m

Secció B2

A B

A B

Secció B1SECCIÓ B2

F.8

PL-218

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Estructura

Detalls secció B2

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P



Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ESQUEMA D'ARMATS HORITZ.
A LES CANTONADES

0,
40

0,30

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix

0,
30

0,
30

0,
30

ø 16 a 15 cm.

0,30
0,30

r= 45mm

r= 45mm

0,40

DETALL SECCIÓ CANTONADA MUR
(Armat de reforç a la cantonada)

LLOSA de 30cm de cantell
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
Armat superior # ø 12 cada 15cm  
Armat interior # ø 12 cada 15cm.

Biga armada (30x30cm)
Arm superior 3ø12
Arm. pell 2ø10
Arm. inferior 3 ø 16 
Estreps ø 6 a 20cm

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm. ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

REPLE COMPACTAT REPLE COMPACTAT

0,
80

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
MUR DE FORMIGÓ de 35cm de gruix

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

1,
00

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

0,35
r= 45mm r= 45mm

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

r= 45mm r= 45mm

MUR DE FORMIGÓ de 40cm de gruix
Formigó HA-30/B/20/IV+Qb

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

499.55 499.55

BIGA HEA-100
(d'acer inox. AISI-316L)

IMPERMEABILITZACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA

0,40 5,00 0,40

0,05 1,80 0,06 3,14 0,40

1,80 3,20

r= 45mm r= 45mm
0,

30

0,
04

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)
DOBLE CORDÓ HIDROEXPANSIU
(20x10mm de secció mínima)

JUNTA  DE FORMIGONAT
(rugosa, neta i humida, abans
de formigonar)LLOSA de 40cm de cantell

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
Armat superior # ø 12 cada 15cm  
Armat interior # ø 12 cada 15cm.

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
MUR DE FORMIGÓ de 35cm de gruix

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

0,20
0,20

0,35

1,
00

r= 45mm
r= 45mm

ø 16 a 25 cm.

ø 16 a 15 cm.

ø 16 a 15 cm.
ø 16 a 25 cm.

Formigó HA-30/B/20/IV+Qb
MUR DE FORMIGÓ de 35cm de gruix

0,
40

1,
50

0,35
r= 45mm r= 45mm

DATA:

REF.: FULL 1 DE 1
120081-BE

NOM DEL PLÀNOL:

0 m

ESCALES:

BLAI PARRAMON PLA
Col·legiat 15.222 COEIC

TITOL DEL PROJECTE:PROMOTOR:

Consell Comarcal d'Osona
JOSEP COLOMER OFERIL
Col·legiat 6.115 COEIC

AUTORS DEL PROJECTE:CONSULTOR:
SETEMBRE 2012

PLÀNOL NÚM.:

E:  1/25
0.50 m

SECCIÓ C1

PL-219

F.9

Secció C1

Secció C2

A B

A B

C
C

BOMBAMENT DE CAPÇALERA
Estructura

Detalls secció C

SECCIÓ C2

PROJECTE EXECUTIU DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA
POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (1a fase)

SL
P
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